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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 128/2015
    Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ 

για το Έτος 2015.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση την 07η Απριλίου 2015)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) και ιδίως 

το εδάφιο (δ) παρ.1 του άρθρου 5.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για 

τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με−
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και 
ιδίως της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 αυτού.

5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4001/2011 
(ΦΕΚ Α΄179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή 
και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις», σύμφωνα με την οποία. «Σε περίπτωση κω−
λύματος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΑΕ, αυτός ανα−
πληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι−
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β΄379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β’ 2227/04.10.2011) και 
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄3131/09.12.2013) αποφάσεις 
της ΡΑΕ, και ιδίως το άρθρο 80 αυτής.

7. Την με υπ’ αριθμ. 1530/2011 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για το Έτος 2012» (ΦΕΚ Β΄ 3202/30.12.2011), την υπ’ 
αριθμ. 843/2012 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση 
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 
2013» (ΦΕΚ Β΄3014/13.11.2012) και την υπ’ αριθμ. 538/2013 
απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συντελεστή Απω−
λειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2014» (ΦΕΚ Β΄ 
121/24.01.2014).

8. Τα υπ’ αριθμ. 078889/12.12.2014 (ΡΑΕ Ι−190984/16.12.2014) 
και υπ’ αριθμ. 082595/06.04.2015 (ΡΑΕ Ι−194535/07.04.2015) 
έγγραφα του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Συντελεστής Απωλειών 
ΥΦΑ 2015» και «Συντελεστής Απωλειών ΥΦΑ 2015−ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», αντίστοιχα. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις 
1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 68, 

του Ν. 4001/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο ∆ΕΣΦΑ 
Α.Ε. (Διαχειριστής) «…έχει την ευθύνη για την εξισορ−
ρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών 
απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα 
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού». 

2) Περαιτέρω, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά−
φου 3 του Άρθρου 80 του Κώδικα (σχετικό υπ’ αριθμ. 6): 
«Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε Έτους ο Διαχειριστής 
δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
μετά από έγκριση της ΡΑΕ, την εκτίμησή του για την 
τιμή του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών Εγκατά−
στασης ΥΦΑ που θα ισχύει για το επόμενο Έτος (ΕΣΑΥ) 
καθώς και αναλυτικώς τη μεθοδολογία βάσει της οποί−
ας ο Διαχειριστής οδηγείται στην εν λόγω εκτίμηση. 
Κατά τη διάρκεια ενός Έτους η τιμή του Εγκεκριμένου 
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ δύναται να 
αναθεωρηθεί μία (1) φορά, μετά από έγκριση της ΡΑΕ 
κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή το οποίο αιτιολο−
γείται ειδικά και δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πλη−
ροφοριακό Σύστημα».

3) Περαιτέρω, σύμφωνα µε τις διατάξεις των παρα−
γράφων 1, 2, 6 και 7 του Άρθρου 80 του Κώδικα (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 6):

«1. Ως Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΑπYp) κατά 
τη διάρκεια μίας περιόδου p ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥp) κατά την περίοδο αυτή και 
των Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ (AΠΥp) 
κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές καταμετρούνται στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του ΕΣΜΦΑ, αυξημένη κατά τη δια−
φορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν 
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αποθηκευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά 
την έναρξη (AπΕγp−1) και το πέρας (AπΕγp) της ίδιας 
χρονικής περιόδου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑπYp = ΕΠΥp − AΠΥp + (AπΕγp−1 − AπΕγp)
2. Ως Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης 

ΥΦΑ (ΣΑΥp) κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, 
ορίζεται ο λόγος της Απώλειας Εγκατάστασης ΥΦΑ 
κατά την εν λόγω περίοδο και του αθροίσματος των 
Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως 
αυτές καταμετρούνται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, κατά 
τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, προσαυξημένου 
κατά την Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα 
με τον ακόλουθο τύπο:

pp

p
p Y

Y
 

6. Στην αρχή κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το 
Συντελεστή Απωλειών του αμέσως προηγουμένου Μήνα 
(ΜΣΑΥ) λαμβάνοντας υπόψη τις Ημέρες εκείνες κατά 
τις οποίες η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε 
στο Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ 
ήταν μεγαλύτερη του μηδενός.

7. Εάν ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Μήνα προκύψει μεγαλύτερος 
από τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Απωλειών, ο Διαχειρι−
στής υποχρεούται να καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ 
Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ. Η Αποζημίωση Απωλειών 
ΥΦΑ δεν καταβάλλεται στους Χρήστες για τις Ημέρες 
του Μήνα όπου δεν πραγματοποιείται αεριοποίηση από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ».

Β. Εκτίμηση συντελεστή απωλειών της εγκατάστασης 
ΥΦΑ 

4) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αριθμ. 8, υπέβαλε 
στη ΡΑΕ την εισήγησή του σχετικά με το Συντελεστή 
Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2015. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή ο Συντε−
λεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 
2015 προβλέπεται να ανέλθει σε 4,04%. 

5) Με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή οι βασικές 
πηγές λειτουργικών απωλειών Φυσικού Αερίου είναι:

i) Η κατανάλωση αερίου καύσης για τη διατήρηση 
των αγωγών του πυρσού υπό θετική πίεση (purge gas) 
και η διατήρηση της φλόγας των πιλότων του πυρσού.

ii) Η κατανάλωση Φυσικού Αερίου στη Μονάδα Συ−
μπαραγωγής.

iii) Η κατανάλωση αερίου καύσης στους αεριοποιητές 
καύσης.

iv) Τα απαέρια των δεξαμενών (boil off, εκτόνωση πίε−
σης δεξαμενών) σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν 
πραγματοποιεί αεριοποίηση.

6) Ο Διαχειριστής, στο σχετικό υπ’ αριθμ. 8, περιλαμ−
βάνει αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού των λει−
τουργικών απωλειών φυσικού αερίου ανά βασική πηγή, 
στην οποία λαμβάνονται υπόψη ιστορικά δεδομένα 
κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά πηγή, όπου είναι 
διαθέσιμα, και στοιχεία από το βασικό σχεδιασμό της 
εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού των λειτουργικών απω−
λειών φυσικού αερίου ανά πηγή για το Έτος 2015 είναι 

αντίστοιχη με τη μεθοδολογία που εφάρμοσε ο Δια−
χειριστής για τα Έτη 2012, 2013 και 2014, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ. 7 σχετικό.

7) Δύο κύριες παράμετροι για την εφαρμογή της με−
θοδολογίας υπολογισμού των απωλειών της Εγκατά−
στασης ΥΦΑ αποτελούν η εκτίμηση του Διαχειριστή 
α) για το μέσο ωριαίο ρυθμό αεριοποίησης ΥΦΑ στην 
εγκατάσταση ΥΦΑ και β) για το συνολικό χρόνο κρά−
τησης (μηδενική αεριοποίηση) της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
κατά τις Ημέρες όπου ο Ημερήσιος ρυθμός αεριοποί−
ησης είναι μεγαλύτερος του μηδενός. Βάσει ιστορικών 
στοιχείων λειτουργίας και στοιχείων σχεδιασμού της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (σύμφωνα με το 
Παράρτημα της Εισήγησης του Διαχειριστή) προκύπτει 
ότι οι Απώλειες της εν λόγω Εγκατάστασης εξαρτώνται 
κυρίως από το ρυθμό αεριοποίησης ΥΦΑ, βαίνουσες 
μειούμενες με την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης 
και επιβαρυνόμενες για τα διαστήματα μηδενικής αε−
ριοποίησης. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή ο μέσος 
ωριαίος ρυθμός αεριοποίησης ΥΦΑ διαφοροποιείται 
σημαντικά ανά μήνα και προβλέπεται να κυμανθεί με−
ταξύ 74 m3/hr (τον Απρίλιο του 2015) και 205 m3/hr (τον 
Ιανουάριο του 2015) κατά το Έτος 2015, με μέσο ωριαίο 
ρυθμό περί τα 136 m3/h κατά το σύνολο του Έτους. 
Αντίστοιχα, το διάστημα μηδενικής αεριοποίησης δε θα 
υπερβεί τις 100 ώρες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 
μήνα του Έτους 2015. 

8) Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προβλεπόμενη εκτίμηση 
του Διαχειριστή για το συντελεστή απωλειών εγκατά−
στασης ΥΦΑ για το Έτος 2015 επειδή:

i) Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν από το Δια−
χειριστή στη μεθοδολογία υπολογισμού των λειτουργι−
κών απωλειών προκύπτουν, όπου ήταν διαθέσιμα, από 
πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης φυσικού αερίου 
στη μονάδα συμπαραγωγής, στους αεριοποιητές καύ−
σης και στον πυρσό (από την εκτόνωση και καύση των 
απαερίων των δεξαμενών ΥΦΑ) και για τη διατήρηση 
των αγωγών του πυρσού υπό θετική πίεση και για τη 
διατήρηση της φλόγας των πιλότων του πυρσού.

ii) Η πρόβλεψη για το μέσο ωριαίο ρυθμό αεριοποίησης 
στην εγκατάσταση ΥΦΑ και τις Μηνιαίες Ποσότητες 
ΥΦΑ που πρόκειται να αεριοποιηθούν και να εγχυθούν 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά 
το Έτος 2015 λαμβάνει υπόψη ιστορικά στοιχεία αερι−
οποίησης.

iii) Η πρόβλεψη για το διάστημα μηδενικής αεριοποίη−
σης προκύπτει με βάση ιστορικά στοιχεία λειτουργίας 
και στοιχεία σχεδιασμού της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη 
Ρεβυθούσα.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά:
Αποφασίζει:
1) Εγκρίνει το Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ για το Έτος 

2015, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε., η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρ−
τημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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       (purge gas)         
 (  )  ~576Nm3/h.        

   320.000 Nm3 /   3.712.000kWh / . 
 

.           
 (  )            

   92%     (  6 MW)   8.707,89 
KJth/KWhe  8,70789 Jth/KWhe.  

              
: 

8,70789 Jth/KWhe x 6.000kW x 720h/  / 3,6 MJth/kWhth = 10.449.468 kWh/  ,   
1 Wh = 3,6 MJ  
 

.             
 SCV.           
     (ORV),      –    

  –      5% 
          (SCV) 

       m3      5,77 Kg 
/m3  

             
 (SCV)    (  ),   5,77 g/m3  / 0,78 g/Nm3 x 

0,05 x [85, 100, 200, 500 m3 /h] x 720h/  x 11,6 kWh/Nm3 = 3.090 kWh x [85, 100, 200, 
500 m3 ]         500  650m3 /h. 

.           
     &   ,        

         .  
             

      ,    
    ,    (boil-off)      

 (  )   2.500Nm3/h  
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     ,      

          : 
2.500 Nm3/h x 11,6kWh/Nm3 x  h/ )= 29.000 kWh x [5, 10, 30, 100 h/ ] 

      (hr)     . 
 

             
  . 

 

   
(m3 LNG/h) 85 100 200 500 

 
 (MWh/ ) 411.754 484.416 968.832 2.422.080 

            
  kWh/  

FLARE PURGE AND 
PILOTS (450Kg/h) 3.712.000 3.712.000 3.712.000 3.712.000 

1 MEK 92% 
(8707,89KJ/KWhe) 

   
10.449.468 10.449.468 10.449.468 10.449.468 

SCV (85,84KW/m3LNG) 
5% sendout  262.670 309.024 618.048 1.545.120 

 14.424.138 14.470.492 14.779.516 15.706.588 

  (  ) 

% A 3,38 2,90 1,50 0,64 
 

 
  

   (29.000kWh/h).  
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 (hours) 

       
 (kWh) 

5 145.000 
10 290.000 
30 870.000 

100 2.900.000 

     
 

          
 (kWh / ) 

  
(m3/h) 85 100 200 500 

5 14.569.138 14.615.492 14.924.516 15.851.588 
10 14.714.138 14.760.492 15.069.516 15.996.588 
30 15.294.138 15.340.492 15.649.516 16.576.588 

  
/  

100 17.324.138 17.370.492 17.679.516 18.606.588 
  %  ANA MHNA   

  

  
(m3/h) 85 100 200 500 

0 3,38 2,90 1,50 0,64 
5 3,42 2,93 1,52 0,65 

10 3,45 2,96 1,53 0,66 
30 3,58 3,07 1,59 0,68 

  
/  

100 4,04 3,46 1,79 0,76 
 

  
     
1.     : 11,6 KWh/ m3.    
  
2.         92%   .  
   
3.      ( )      

     .  
      
4.             2015     
85 m3/h  200 m3/h.           
2015           85m3/h .    

 .   
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5.      ,        
    ,      100 ,    
    2015.  

      
6.    10    2014         

             0 
- 110  .   
     
7.        (2014)     

  ,        
   (32)        

(10)   . 
 
8.        2015  4,04 %,      

  ,            
     100     .» 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008541505150012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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